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INGENIEURGESELLSCHAFT
FÜR  DAS  BAUWESEN  mbH

In den Klostergärten 9
65549 Limburg
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Hauptsitz:

25826-20
Betreutes Wohnen Hügelsheim
Wagnerstraße
76549 Hügelsheim
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Abstell Fahrräder 

Ruheraum
22,26m²

Tagespflege
64,98m²

Abstell
3,20m²

Tagespflege
59,11m²

Terasse
32,07m²

Flur
18,79m²

Ruheraum
28,44m²

WC 
4,53m²

Lager
7,25m²

Dienst
20,57m²

Personal
21,54m²

Stutzpunkt
28,07m²

TRH
18,15m²

Vorraum
4,58m²

WC D
2,14m²

WC H
2,14m² HWR

2,22m²

Technik 1
5,11m²

Technik 2
5,27m²

Bad
4,13m²

Schlafen
10,13m²

Wohnen
22,69m²

Abstell
3,42m²

Abstell
3,42m²

Terasse
1,73m²

Wohnen
31,09m²

Schlafen
16,22m²

Bad
4,13m²

Bad
4,13m²

Schlafen
16,22m²

Terasse
1,73m²

Abstell
3,42m²

Abstell
3,42m²

Terasse
1,73m²

Terasse
1,73m²

Schlafen
16,22m²

Bad
4,13m²

Wohnen
31,09m²

Wohnen
31,09m²

WC 
4,53m²

WC 
4,53m²

  
 

Ruheraum
22,26m²

Windfang
16,86m²

Flur
113,85m²15
.20

36.30 39.50

Gewerbeeinheit
72,38m²

HWR
3,00m²

Wasserversorg.
5,46m²

Aufenthalt
49,01m²

Flur
45,08m²

Flur
37,60m²

Richtlinie für automatische
Schiebetüren in Rettungs-
wegen (AutschR) beachten

Ausgang 
ins Freie

LEGENDE

Brandwand / 
Wand anstelle einer Brandwand

Wand / Bauteil - feuerbeständig - (F90-AB)

Wand / Bauteil - feuerhemmend - (F30-B)

notwendiger Treppenraum
notwendige Treppe

notwendiger Flur

Rauchschutztür - feuerbeständig -

Rauchschutztür - feuerhemmend -

Rauchschutztür

dichtschließende Tür

Nutzungseinheit Tagespflege
A ca. 466m²

Fahrschachttür nach 
DIN 18090 bzw. DIN 18091

Rauchwarnmelder

Rettungsweg

Erdgeschoss BS2

1:200
DIN A2
11/2025
Schäfer
Klinkner
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