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Klinkner, Thorsten

Von: Reitz, Lisa

Gesendet: Mittwoch, 26. Februar 2020 13:16

An: Klinkner, Thorsten

Betreff: WG: Löschwassernachweis Hügelsheim Seniorenzentrum

Anlagen: 1249_001.pdf

Von: Sauter, Elmar [mailto:sauter.e@huegelsheim.de]  

Gesendet: Mittwoch, 26. Februar 2020 12:18 

An: Reitz, Lisa <li.reitz@beundp.de> 

Betreff: AW: Löschwassernachweis Hügelsheim Seniorenzentrum 

 

Sehr geehrte Frau Reitz, 

die von Ihnen geforderte Löschwassermenge von 96 m³ über die Dauer von 2,0 h kann seitens der 

Wasserversorgung Hügelsheim zur Verfügung gestellt werden. Der Netzdruck in der Wagnerstraße / Seilerstraße für 

den Neubau Seniorenzentrum beträgt 4,4 bar 

und bei Entnahme der geforderten Löschwassermenge von 96 m³ beträgt der Netzdruck noch ca. 3,5 bar. 

In der Anlage befindet sich ein Plan aus dem die Lage der Hydranten in der Wagner- und Seilerstraße ersichtlich sind. 

Sofern Sie diese Daten als DWG oder DXF benötigen sollten Sie sich nochmals melden und sich anschließend mit 

dem Ing. Büro Wald und Corbe in Verbindung setzen. Diese Leistung ist jedoch kostenpflichtig. 

 

Freundliche Grüße 

 

Elmar Sauter 

Gemeinde Hügelsheim 

-Bauamt- 

Hauptstr. 34, 76549 Hügelsheim 

Telefon: 07229 3044-21 

Telefax: 07229 3044-10 

E-Mail: sauter.e@huegelsheim.de 

Internet: www.huegelsheim.de 

 

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat 

sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese 

E-Mail. Für das Kopieren vervielfältigen sowie die Weitergabe dieser Mail ist die Zustimmung des Absenders 

erforderlich. 

 

Von: Reitz, Lisa <li.reitz@beundp.de>  

Gesendet: Dienstag, 18. Februar 2020 10:04 

An: Sauter, Elmar <sauter.e@huegelsheim.de> 

Cc: Klinkner, Thorsten <t.klinkner@beundp.de> 

Betreff: WG: Löschwassernachweis Kino Korbach 

 
Sehr geehrter Herr Sauter, 
 
für den Neubau eines Pflegeheims in der Wagnerstraße in Hügelsheim benötige ich einige Angaben  zum 
Löschwasser. 
  
Wie viel m³/h stellen sie?  
Wie hoch ist der Druck? 
Ebenfalls benötigen wir Informationen zur Lage der Hydranten. 
Erforderlich sind 96m³/h für 2 Stunden Löschzeit. 
 
Anbei erhalten Sie einen Lageplan zum Objekt. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
Lisa Reitz 
M.A. (FH) Architektur 

 
-Abteilung Brandschutz- 

 
be+p 
Ingenieurgesellschaft für das Bauwesen mbH 
In den Klostergärten 9 
65549 Limburg a. d. Lahn 
 

Tel:       06431 / 9876-37 
Fax:      06431 / 9876-54 
E-Mail: li.reitz@beundp.de 

Web:    www.beundp.de  
 
 
Amtsgericht Limburg a.d. Lahn, HRB 4728 
Sitz der Gesellschaft: Limburg 
  
Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Hans Bendel 
Dipl.-Ing. Sebastian Burandt 
Dipl.-Ing. Stefan Jung 
Dipl.-Ing. Bernhard Pietsch 

 
Diese Information ist ausschließlich für die adressierte Person oder Organisation bestimmt und könnte vertrauliches und/oder privilegiertes Material enthalten 
sowie auf andere Weise schutzwürdig sein. Personen oder Organisationen, für die diese Information nicht bestimmt ist, ist es nicht gestattet, diese zu lesen, 
erneut zu übertragen, zu verbreiten, zu kopieren, anderweitig zu verwenden oder sich durch sie veranlasst zu sehen, Maßnahmen irgendeiner Art zu 
ergreifen.  
Sollten Sie diese Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, sich mit dem Absender in Verbindung zu setzen und das Material von Ihrem Computer 
mitsamt seinen Anlagen zu löschen. Vielen Dank. 
 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material or may 
otherwise be privileged or confidential. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, or copying this 
information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. 
If you received this in error, please contact the sender and delete the material and all its attachments from any computer. Thank you. 


